Eredmények

AKASZTO haldzatra taplalas | halozatra taplalas ABC Gzlet - fali haldzatra taplalas
helyén: halézatra | helyén: halézatra | kifolyd Csengédi u. | helyén: halozatra
mend viz mend viz 54. mend viz
Vizminéségi Jellemzé Hatarérték Egység 2023.08.21 2023.09.25 2023.10.17 2023.10.17
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/I <0,01 0,01 - <0,01
Klorid 250 mg/I 22 23 - 40
Vezetképessé 2500 uS cm-” 598 620 718 718
P 9 20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,73 7,57 7,83 7,83
Vas 200 ug/l 34 <20 - 23
Mangan 50 Mg/l 10 <10 - 10
Permanganat index (KOlps) 5,0 mg/l 02 1,49 1,65 - 1,54
Szulfat 250 mg/| - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2 57 - 4
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 33 - 3
Coliform baktériumok 0 s$zam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 - 0
Keménység min. 50 mg/l CaO - - - -

max. 350




Eredmények

, Coop ABC -
BOCSA mosogato halézatra halézatra halézatra
Kecskeméti u. | taplalas helye | taplalas helye | taplalas helye
9/B.
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2023.08.24 2023.08.24 2023.09.20 2023.10.18
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/l - 0,40 0,43 0,44
Klorid 250 mg/l - <5 <5 <5
Vezetdképesség 2500 uS om- 509 436 417 424
20 °C-on
pH 6,5¢és 9,5 7,56 7,75 7,59 7,80
Vas 200 ug/l - <20 <20 <20
Mangan 50 Mg/l - <10 <10 15
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 - 0,82 0,70 0,81
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2 1 3 2
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 1 4 3
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

... Eckerle Bt. halézatra halézatra halézatra
CSASZARTOLTES Uzemcsarnok - | taplalas helyén: | taplalas helyén: | taplalas helyén:
fali kifolyé Bajai | tisztaviz taroz6 | tisztaviz tarozo | tisztaviz tarozoé
u. 100. medence medence medence
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2023.08.08 2023.08.08 2023.09.13 2023.10.11
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/l <0,01 <0,01 0,02 0,02
Klorid 250 mg/l - <5 <5 <5
Vezetdképesség 2500 uS cm-* 459 446 485 487
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 8,17 7,93 7,94 7,93
Vas 200 ugl/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 Mg/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 0,58 0,57 0,58 0,58
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 6 19 20 6
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 2 14 5
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

CSENGOD haldzatra taplalas | haldzatra taplalas | halozatra taplalas | halozatra taplalas
helye: tisztaviz helye: tisztaviz helye: tisztaviz helye: tisztaviz
tarozé medence | tarozé medence | taroz6 medence | tarozé medence
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2023.06.14 2023.08.16 2023.09.18 2023.10.16
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I <0,01 <0,01 0,01 0,01
Klorid 250 mg/l <5 <5 <5 <5
Vezetéképesség 2500 uS em- 432 389 428 512
20 °C-on

pH 6,5 és 9,5 7,54 7,74 7,83 7,81

Vas 200 ugl/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 Mg/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 1,04 0,85 0,85 0,88
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 6 8 3 12
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 4 2 3 4
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

FULOPSZALLAS halézatra taplalas| Mozi Presszo - Polgarmesteri | halozatra taplalas
helyén: haldzatra | mosogatd Bajcsy | Hivatal - mosdé | helyén: haldzatra
mend viz u. 1. Kossuth u. 2. mend viz
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2018.07.09. 2018.07.09. 2018.07.09. 2019.01.14.
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mq/I - - - 0,02
Klorid 250 mq/I - - - 82
Vezetdképesség 2500 uS om-* 787 778 774 830
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,43 7,37 7,4 7,79
Vas 200 Mg/l - - - <20
Mangan 50 ug/l - - - 11
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 - - - <0.3
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - - 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - - 1
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| - - - 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 mi - - - 0
. . min. 50
Keménység mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

halézatra Altalanos Iskola, halézatra halézatra
IMREHEGY taplalas helyén: konyha - | taplalas helyén: | taplalas helyén:
tisztaviz tarozé | mosogaté Iskola| tisztaviz tarozo | tisztaviz tarozé

medence u. 1. medence medence
Vizmin8ségi Jellemzé Hatarérték Egység 2023.08.08 2023.09.13 2023.09.13 2023.10.11
Aluminium 200 ug/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/| <0,01 - <0,01 0,01
Klorid 250 mg/| <5 - 12 <5
VezetSképesség 2500 uS cm-’ 392 436 418 421

20 °C-on

pH 6,5 és 9,5 7,70 7,77 7,69 7,81
Vas 200 pg/l 135 - 111 100
Mangan 50 pg/l 21 - 21 33
Permanganat index (KOlps) 5,0 mg/l 02 0,65 - 0,67 0,71
Szulfat 250 mg/| - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 85 620 590 12
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 24 - 150 7
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 - 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

halézatra

halézatra

JAKABSZALLAS Polgarmesteri | MOL benzinkdt 4o 1+ helyén: | taplalas helyén:
Hivatal - Pet6fi | Il. korzet tanya |, .. N ,,
S u 14, 19. halozatr’a mend halozatr’a mend
viz viz
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2023.08.24 2023.08.24 2023.09.20 2023.10.18
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/l - 0,22 0,26 0,30
Klorid 250 mg/l - - <5 <5
-y . NS cm-?
VezetOképesség 2500 20 °C-on - 510 480 495
pH 6,5 ¢és 9,5 - 7,57 7,59 7,79
Vas 200 pg/l - 98 <20 <20
Mangan 50 Mg/l - 14 16 12
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 - 0,94 1,20 0,98
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 10 38 56 950
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - 19 870
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

KASKANTYU Polgarmesteri Onkormanyzat | halozatra taplalas | halozatra taplalas
Hivatal, étkez6 - | konyhaja - Petéfi helye: tisztaviz helye: tisztaviz
Hunyadi u. 29. u. 2. tarozé medence tarozé medence
Vizmin8&ségi Jellemzé Hatarérték Egység 2023.08.16 2023.09.18 2023.09.18 2023.10.16
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I 0,31 - 0,40 0,42
Klorid 250 mg/I - - <5 <5
Vezetdképesség 2500 uS em-" 395 - 474 438
20 °C-on

pH 6,5 és 9,5 7,53 - 7,59 7,76

Vas 200 ug/l <20 - <20 <20
Mangan 50 Mg/l <10 - 15 13
Permanganat index (KOlps) 5,0 mg/l 02 1,15 - 1,37 0,98
Szulfat 250 mg/| - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/mi 200 120 57 94
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - 42 23
Coliform baktériumok 0 s$zam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/l CaO - - - -

max. 350




Eredmények

MOL benzinkut -

KECEL IV. sz. vegyesbolt - fali Kifolvé haldzatra taplalas | halézatra taplalas
fali kifoly6 Dob (AN KIOVO | helyén: tisztaviz | helyén: tisztaviz
Istvan ut 2. Csaszartoltesi ut taroz6 medence | tarozé medence
2319 hrsz.
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2023.08.08 2023.08.08 2023.09.13 2023.10.11
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/l - <0,01 0,03 0,01
Klorid 250 mq/I - - <5 <5
VezetSképesség 2500 uS cm-* 379 381 400 402
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,78 7,72 7,73 7,67
Vas 200 Mg/l - 47 21 <20
Mangan 50 pa/l - <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 - 0,70 0,64 0,77
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 28 38 61 79
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - 47 66
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

Kiskunsagi " s
o A . hal6zatra halézatra
KISKOROS Vizikozmt- - | MOL benzinkut 1 . 400 heiven: | taplalas helyén:
Szolgaltato Kft. | mosogato Petéfi | | . < s <
) . halézatra mend | hal6zatra mend
porta - kézmoso. u. 94. viz viz
Dézsa Gy. u. 43.
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2023.08.21 2023.08.21 2023.09.19 2023.10.17
Aluminium 200 ug/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I 0,34 - 0,31 0,27
Klorid 250 mg/I - - <5 <5
-y . MS cm-?
VezetOképesség 2500 20 °C-on 492 - 462 458
pH 6,5 és 9,5 7,49 - 7,57 7,91
Vas 200 pg/l <20 - <20 <20
Mangan 50 Mg/l 14 - 19 12
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 1,51 - 0,87 0,54
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 93 130 20 2
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - 5 2
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 - 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

KUNSZALLAS Tisztaviz tarozo | o . SAKakert i ssuth L. u. 40.| Tisztaviz tarozo
So6roz6 Kossuth - 1a
medence U 8. Vendegl6 medence
Vizmin6ségi Jellemz6 Hatarérték Egység 2017.02.01. 2017.02.01. 2017.02.01. 2017.03.28.
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/l 0,32 0,2 - 0,29
Klorid 250 mg/l 1 2 - 2
- . MS cm-?

Vezetbképesseg 2500 20 °C-on 430 430 - 434

pH 6,5 és 9,5 - 7,49 - -

Vas 200 ug/l <20 39 - <20
Mangan 50 ug/l <10 21 - 36
Permanganat index (KOlps) 5,0 mg/l O2 0,96 1,68 - 1,21
Szulfat 250 mg/l - <5 - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 36 720 640 20
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 13 320 - 4
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 - 0
Keménység min. 50 mg/l CaO - 145 - .

max. 350




Eredmények

max. 350

PAHI Polgarmesteri | haldzatra taplalas | haldzatra taplalas | halozatra taplalas
Hivatal - fali helye: tisztaviz helye: tisztaviz helye: tisztaviz
kifolyo Vasut u. 2. | tarozé medence | tarozé medence | tarozé medence
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2023.08.16 2023.08.16 2023.09.18 2023.10.16
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/| 0,25 0,26 0,43 0,34
Klorid 250 mg/l - <5 <5 <5
Vezetéképesség 2500 uS om-* 413 400 468 451
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,58 7,63 7,56 7,71
Vas 200 ug/l 77 23 <20 <20
Mangan 50 pa/l <10 <10 10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 0,86 0,89 1,09 1,04
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 13 1 38 65
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 3 28 20
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -




Eredmények

SOLTSZENTIMRE Ezerj6 vendégld - | haldzatra taplalas | halozatra taplalas | halozatra taplalas
mosogatd Szt. | helyén: haldzatra | helyén: halézatra | helyén: hal6zatra
Imre u. 42. mend viz mend viz mend viz
Vizminéségi Jellemz6 Hatarérték Egység 2023.08.16 2023.08.16 2023.09.18 2023.10.16
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I <0,01 <0,01 <0,01 0,01
Klorid 250 mg/| - 62 63 65
Vezetdképesség 2500 uS om-’ 764 746 832 854
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,73 7,89 7,91 8,02
Vas 200 pg/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 ug/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 1,37 1,32 1,38 1,54
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 19 13 19 20
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 10 9 16
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/l CaO - - - -

max. 350




Eredmények

Kis ABC -

SOLTVADKERT halézatra taplalas | MOL benzinkut - mosogaté halézatra taplalas
helyén: tisztaviz fali kifoly6 Selymes helyén: tisztaviz
tarozé medence Kossuth u. 83. Szarvaskut dil6 | tarozé medence

55.
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2023.09.18 2023.10.16 2023.10.16 2023.10.16
Aluminium 200 ug/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I 0,01 - - 0,02
Klorid 250 mg/l <5 - - <5
Vezetéképesség 2500 uS cm-* 477 437 437 437
20 °C-on

pH 6,56és9,5 7,80 7,90 7,79 7,83
Vas 200 ug/l <20 - - <20
Mangan 50 pg/l <10 - - 10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 0,59 - - 0,68
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 18 28 6
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 19 14 3
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO - - - -

max. 350




Eredmények

TABDI Gondizé Vizma tisztaviz Vizm tisztaviz Vizma tisztaviz
vendéglé tarozé medence - | tarozé medence - | taroz6 medence -
Vasut 1 halézatra mend viz | halézatra mend viz | halézatra mené viz
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2017.01.11. 2017.01.11. 2017.02.14. 2017.03.07.
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/l 3 - 1 <1
-y . NS cm-?

VezetOképesség 2500 20 °C-on 392 - 362 372

pH 6,5 és 9,5 7,59 - - -

Vas 200 pg/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 pa/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 0,48 - 0,64 0,81
Szulfat 250 mg/I <5 - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 100 86 48 60
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 84 92 3 4
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység min. 50 mg/I CaO 128 - - -

max. 350




Eredmények

TAZLAR _\/egyesbol} - fali Arpad u. 3. - Coop héléz’at.ra ité’plélés héléz’at.ra ité’plélés
kifolyé Felsételep |. helyén: halézatra | helyén: hal6zatra
. ABC o o
kerulet 57. meno viz menod viz
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2023.08.21 2023.08.21 2023.09.20 2023.10.18
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I - <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/I - - <5 <5
VezetSképesség 2500 uS cm-’ 398 394 365 377
20 °C-on

pH 6,5eés9,5 7,64 7,66 7,64 7,89
Vas 200 Mg/l - 43 <20 <20
Mangan 50 pg/l - <10 <10 <10
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 - 0,59 0,63 0,62
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 9 4 3 4
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - - 1 2
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| - - - -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység min. 50 mg/l CaO - - - -

max. 350




