Eredmények

BACSSZOLOS Ifjusag u. 9. Polgarmesteri Ifjusag u. 9. Ifjusag u. 9.
Ovoda - fali | Hivatal Kossuth Ovoda - fali Ovoda - fali
kifolyod L. u. 16. kifolyo kifolyo
Vizmin6ségi Jellemz6 Hatarérték Egység 2017.09.20 2017.09.20 2017.10.16 2017.11.21
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/l <0,01 - - <0,01
Klorid 250 mg/I - - - -
-y . MS cm-?
Vezetbképesseg 2500 20 °C-on 420 - - 418
pH 6,5 és 9,5 7,54 - - -
Vas 200 ug/l <20 - - <20
Mangan 50 Mg/l <10 - - <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 0,56 - - 0,64
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2200 850 2 28
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 400 160 1 8
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység mr:;. :? 55)0 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/I - - - 0,014




Eredmények

BODOGLAR Vizmi
halozatra
taplalas helye
Vizmin8dségi Jellemzd Hatarérték Egység 2018.01.23.
Aluminium 200 ugl/l -
Ammaédnium 0,50 mg/I <0,01
Klorid 250 mg/l 16
l x ) uS cm-!

Vezetbképesség 2500 20 °C-on 575
pH 6,5 és 9,5 -
Vas 200 pg/l <20
Mangan 50 pgl/l <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 0,72
Szulfat 250 mg/l -
Natrium 200 mg/l -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 4
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0
Keménység min. 50 mg/l CaO -

max. 350




Eredmények

Kicsi Vagyok En

Tisztaviz tarozo

Tisztaviz tarozé

BOROTA Polgarmesteri Napkoziotthonos medence medence
Hivatal fali Ovoda - teakonyha |halézatra mené | halozatra mend
kifolyo kézmoso6 csap - Szent| viz zarakna viz zarakna
Istvan utca mintavételi csap|mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.11.14 2017.12.01 2018.01.16 2018.03.07
Aluminium 200 ua/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I - - <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/l - - 3 4
-y . MS cm-?
Vezet6kepesség 2500 20 °C-on - - 585 591
pH 6,5 ¢és 9,5 - - - 7,91
Vas 200 pg/l - - <20 <20
Mangan 50 Mg/l - - <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 - - 0,72 0,76
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/| - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas| szam/ml 11 1 6 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas| szam/ml 9 1 9 2
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység mr:;. :? 55)0 mg/l CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l - - 0,0079 0,0099




Eredmények

Polgarmesteri

Tisztaviz tarozo

Tisztaviz tarozo

Tisztaviz tarozo

CSIKERIA Huvatal - fall medence medence medence
. . halézatra mené | haldézatra mené | haldézatra mend
kifolyé Kossuth L. o o .
0 113, .VIZ z?rallma .VIZ z?rallma .VIZ z?rallma
mintavételi csap | mintavételi csap | mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.11.21. 2017.11.21. 2017.12.13. 2018.01.08.
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/l - 4 3 3
Vezetéképesség 2500 uS om-* 424 420 406 446
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,61 - - -
Vas 200 Mg/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 Mg/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 0,8 0,5 0,96 1,08
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 3 6 45 17
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 4 2 20 10
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 mi 0 0 0 0
Keménység mn;l)r:.. 35500 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/I 0,015 0,017 0,0082 0,0058




HARKAKOTONY

Eredmények

Rakéczi u. 17.

Tisztaviz tarozo

Tisztaviz tarozoé

Kozkifolyd . medence halézatra | medence haldzatra
Kossuth u. 41. | « K:atollkus mend viz zarakna | mend viz zarakna
Altalanos Iskola . et : ce 1
mintavételi csap mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.12.11. 2017.12.11. 2017.12.11. 2018.01.23.
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I - - <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/I - - 7 6
-y . S cm-?

Vezetbképesseg 2500 20 °C-on - - 406 374
pH 6,5 és 9,5 - - - -
Vas 200 pg/l - - <20 <20
Mangan 50 pg/l - - <10 <10
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 - - 0,56 0,56
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/mil 2 1 1 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/mil 2 4 1 1
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység mn;l)r:.' ggo mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l - - 0,0022 0,0022




JANOSHALMA

Eredmények

Kézponti Ovoda -

Tisztaviz tarozoé

Tisztaviz tarozoé

Halasi u. 88 - e medence medence
et . fali kifolyd " « " <
kozkifolyo " halézatra mend | halézatra mend
Radnoti u. 12. . . . .
utoklorozott viz utoklorozott viz
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2018.02.14. 2018.02.14. 2018.03.07. 2018.08.14.
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/l - 0,41 0,42 0,36
Klorid 250 mq/I - - - 2
Vezetkepessé 2500 bS cm- 468 474 464 425
pesség 20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,99 7,71 7,52 7,68
Vas 200 Mg/l - 251 <20 165
Mangan 50 pa/l - 26 <10 50
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 - 0,44 0,44 0,6
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas| szam/ml 120 86 12 11
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas| szam/ml - - 10 6
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység mrgl)r:.. §5OO mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/| - 0,0062 0,0047 0,0078




Eredmények

Tisztaviz tarozé

Tisztaviz tarozo

JASZSZENTLASZLO medence halézatra | Doézsa Gy. u. | Kossuth u. 30. -| medence haldzatra
mend viz zarakna | 46/a. kozkifolyd kozkifolyd mend viz zarakna
mintavételi csap mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egyseég 2018.01.23 2018.02.20 2018.02.20 2018.02.20
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I 0,39 - 0,23 0,46
Klorid 250 mg/l 3 - - 4
Vezetdképesség 2500 uS om-* 392 402 415 416
20 °C-on
pH 6,5 ¢és 9,5 - 7,90 7,79 7,88
Vas 200 ug/l <20 - <20 <20
Mangan 50 Mg/l 10 - <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 0,88 - 1,04 0,72
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas| szam/mi 2 27 2 15
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas| szam/mi 1 - - 6
Coliform baktériumok 0 szam/100 mi 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység mn;l)r:.. 35500 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/I 0,0018 - 0,0024 0,0025




Eredmények

Ady E. u. 110/1.
Farkas LaszIo Alt.

KELEBIA Tisztaviz tarozo | Tisztaviz tarozo | Tisztaviz tarozo
Isk. bejarat mellettilmedence zarakna|lmedence zarakna|medence zarakna
folyosd, kézmosd | mintavételi csap | mintavételi csap | mintavételi csap
csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.12.13 2017.12.13 2018.01.08 2018.03.05
Aluminium 200 ug/l - - - -
Ammaonium 0,50 mg/l - <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/l - 2 2 4
Vezetéképesség 2500 uS cm- - 488 520 518
20 °C-on
pH 6,5 ¢és 9,5 - - - 7,70
Vas 200 ug/l - <20 <20 <20
Mangan 50 Mg/l - <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 - 0,96 1,12 0,6
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 3 110 10 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 100 12 4
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység mrgl)r:.. 3? 500 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l - 0,0028 0,0045 0,0053




KELESHALOM

Eredmények

F6 u. 18. Ovoda

Tisztaviz tarozo

Tisztaviz tarozé

F6u.3 medence haldzatra | medence halézatra
-y ] teakonyha o s .
kozkifolyd : menod viz zarakna | mend viz zarakna
mosogato csap . s . s
mintavételi csap mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.12.07 2017.12.07 2018.01.16 2018.03.07
Aluminium 200 ua/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I - - <0,01 0,06
Klorid 250 mg/I - - 19 18
-y . MS cm-?

Vezet6kepesség 2500 20 °C-on - - 390 370
pH 6,5eés9,5 - - - 7,55
Vas 200 pg/l - - <20 <20
Mangan 50 Mg/l - - <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/I O2 - - 0,48 <0,3
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 3 1 30 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 1 32 1
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység mr:;. :? 55)0 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/I - - 0,0065 0,0039




Eredmények

ll.sz. telep, lll.sz. telep, lll.sz. telep,
KISKUNHALAS Kérhaz konyha tisztaviz tarozo | tisztaviz tarozo | tisztaviz tarozé
g medence, medence, medence,
mosogato . . .
zarakna - zarakna - zarakna -
Monszpart u. 1. . . . . . .
szivattyu szivattyu szivattyu
nyomdagon nyomadagon nyomdagon
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2018.05.09 2018.05.16 2018.05.16 2018.08.22
Aluminium 200 Mg/l <10 - - -
Ammonium 0,50 mg/l <0,01 0,04 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/I 2 2 2 3
VezetSképesség 2500 uS cm-’ 463 438 492 553
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 7,69 - - 7,54
Vas 200 pg/l <20 <20 20 <20
Mangan 50 ug/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 0,32 0,40 0,48 0,80
Szulfat 250 mg/I <5 - - -
Natrium 200 mg/I 14,3 - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 14 16 5
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 4 3 3
Coliform baktériumok 0 szam/100 mi - 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység mn;l)r:.' 3?20 mg/I CaO 139 - - -
Arzén 0,01 mg/I 0,01 0,013 0,0043 0,0051




Eredmények

KISKUNMAJSA Vizmii hélézatra
taplalas helye
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2018.01.23
Aluminium 200 ug/l -
Ammonium 0,50 mg/l 0,49
Klorid 250 mg/l <1
<l s . pS cm-!
Vezetbképesség 2500 20 °C-on 434
pH 6,5 és 9,5 -
Vas 200 pg/l 58
Mangan 50 ug/l 56
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 0,80
Szulfat 250 mg/| -
Natrium 200 mg/I -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0
Keménység mn;l)r:-. 3520 mg/l CaO -
Arzén 0,01 mg/I 0,0042




Eredmények

Felszabadula | Uj viztisztitd | Uj viztisztité | Uj viztisztitd
KISSZALLAS s u. 34. technologia | technoldgia | technoldgia
Napraforgd Tisztaviz Tisztaviz Tisztaviz
Ovoda udvari tarozo tarozo tarozo
kerti csap medence medence medence
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.11.21 2017.12.13 | 2018.01.08 2018.03.05
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/l - 5 4 5
Vezetdképesség 2500 uS cm-* 550 595 635 642
20 °C-on

pH 6,56és9,5 7,80 - - 7,55
Vas 200 ug/l 20 <20 <20 <20
Mangan 50 pg/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 0,96 1,68 2,10 1,32
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 52 4 1 2
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 9 1 3
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység mn;l)r:.. 35500 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l 0,0034 0,0026 0,0051 0,0042




Eredmények

KISSZALLAS - ALMAJOR Zvertyel Hus | Zvertyel Hus | Zvertyel Hus | Zvertyel Hus
Kft. Il. kdrzet 2.{Kft. Il. kbrzet 2.{Kft. Il. kbrzet 2.{Kft. Il. kbrzet 2.
fali kifolyé fali kifolyd fali kifolyd fali kifolyd
Vizminéségi Jellemz6 Hatarérték Egység 2015.10.29 2015.11.19 2015.12.03 2016.09.13
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I 0,72 0,66 - <0,01
Klorid 250 mg/l 5 - - -
-y . S cm-?
Vezetbképesseg 2500 20 °C-on 505 505 - -
pH 6,5 ¢és 9,5 7,60 7,58 - -
Vas 200 pg/l 672 979 - <20
Mangan 50 pg/l 35 38 - <10
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 1,6 1,4 - -
Szulfat 250 mg/l <5 - - -
Natrium 200 mg/| 29,6 - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 460 480 120 -
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 72 - - -
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 -
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 - - -
Keménység mn;l)r:.' 3?20 mg/I CaO 143 - - -
Arzén 0,01 mg/| 0,043 - - 0,004




Eredmények

KISSZALLAS - UJFALU lll. sz. korzet 3. [ 1. sz. korzet 3. | lll. sz. korzet 3. | lIl. sz. korzet 3.
sz. - lakas sz. - lakas sz. - lakas sz. - lakas
mosogato mosogato mosogato mosogato

Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.04.06 2017.10.16 2017.11.21 2017.12.11
Aluminium 200 pg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I 0,03 - <0,01 -
Klorid 250 mg/I - - - -
-y . MS cm-?

VezetOképesség 2500 20 °C-on 610 - 546 -
pH 6,5€s9,5 7,67 - 7,68 -
Vas 200 ug/l <20 - <20 -
Mangan 50 pg/l <10 - <10 -
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 1,3 - 1,2 -
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 140 94 150 410
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml - 56 100 74
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml - 0 0 0
Keménység mn;l)r:.. 35500 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l 0,003 - 0,003 -




Eredmények

Tisztaviz tarozo

Tisztaviz tarozo

Uttord rér 7.

Tisztaviz tarozo

KUNFEHERTO medence halézatra | medence halézatra | Altalanos Iskola [ medence halézatra
mend viz mend viz iskolatitkari iroda mend viz
mintavételi csap mintavételi csap | kézmoso csap | mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2018.02.14 2018.03.07 2018.05.09 2018.08.14
Aluminium 200 ug/l - - <10 -
Ammonium 0,50 mg/l 0,31 0,32 <0,01 0,32
Klorid 250 mg/l 2 2 3 2
Vezetéképesség 2500 uS cm-* 390 366 387 341
20 °C-on
pH 6,56és9,5 7,68 - 7,54 7,75
Vas 200 ugl/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 pg/l 80 52 16 27
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l 02 0,52 <0,3 <0,3 <0,3
Szulfat 250 mg/I - - <3 -
Natrium 200 mg/I - - 10,2 -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 3 - 5
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2 2 15 4
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 - 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 - 0
Keménység mrgl)r:.. §5OO mg/I CaO - - 118 -
Arzén 0,01 mg/l 0,0041 0,0016 0,0019 0,0014




Eredmények

Polgarmesteri

MORICGAT Kozkifolys | Hivatal fali | alozatra | Halozatra
Dedk F. u. 26. | kifolyé Deék F. meno t!sztltott meno t!sztltott
viz viz
u. 26.
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.12.11. 2017.12.11. 2017.12.11. 2018.01.23.
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I - 0,26 0,35 0,36
Klorid 250 mg/I - - 2 2
-y . MS cm-?

Vezetbképesseg 2500 20 °C-on - 372 372 398
pH 6,5eés9,5 - 7,71 - -
Vas 200 pg/l - <20 <20 <20
Mangan 50 Mg/l - 12 13 92
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 - 0,64 0,64 1,28
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 10 2 2 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2 - 1 1
Coliform baktériumok 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 - 0 0
Keménység mn;l)r:.' ggo mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l - 0,0029 0,0015 0,0036




Eredmények

. Uj viztisztito Uj viztisztitd Uj viztisztito
PIRTO Rakoczi u. 2. technoldgia technoldgia technoldgia
Iskola mosogato | tisztaviz tarozé | tisztaviz tarozé | tisztaviz tarozoé
medence medence medence
Vizminéségi Jellemz6 Hatarérték Egység 2017.11.27. 2017.12.13. 2018.01.16. 2018.08.22.
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/| <0,01 <0,01 <0,01 0,55
Klorid 250 mg/| - <1 7 4
Vezetdképesség 2500 uS cm-* 366 360 384 439
20 °C-on

pH 6,5 és 9,5 7,42 - - 7,25
Vas 200 pg/l 27 <20 <20 <20
Mangan 50 pg/l <10 <10 <10 145
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 0,32 0,72 0,56 0,48
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mg/l - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 24 40 10 80
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 15 48 1 25
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 mi 0 0 0 0
Keménység mr:;. f?go mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/I 0,0092 0,0071 0,0092 0,0031




Eredmények

Tisztaviz tarozé

Tisztaviz tarozoé

Tisztaviz tarozoé

= medence . medence medence
REM halézatra mens | MAIUS 1. U 19. - | o o atramend | halézatra mend
o kozkifolyo o o
viz zarakna viz zarakna viz zarakna
mintavételi csap mintavételi csap | mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.11.09 2017.12.01 2018.01.16 2018.03.07
Aluminium 200 Mg/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/I 6 - 6 6
Vezetdképesség 2500 uS cm-* 538 540 570 580
20 °C-on

pH 6,5 €s 9,5 - 7,94 - 7,75
Vas 200 pg/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 ug/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOlIps) 5,0 mg/l 02 0,80 1,92 0,92 0,60
Szulfat 250 mg/l - - - -
Natrium 200 mq/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 40 3 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 3 46 1 1
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 mi 0 0 0 0
Keménység mn;l)r:.' 3?20 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/| <0,001 <0,001 0,0012 <0,001




Eredmények

Uj viztisztité
technolégia

Uj viztisztité
technoldgia

Uj viztisztité
technolégia

Uj viztisztité
technolégia

TOMPA tisztaviz tarozo tisztaviz tarozo tisztaviz tarozo tisztaviz tarozo
medence zarakna | medence zarakna | medence zarakna | medence zarakna
halézati ag halézati ag halézati ag halézati ag
mintavételi csap | mintavételi csap | mintavételi csap | mintavételi csap
Vizmindségi Jellemzd Hatarérték Egység 2017.11.21 2017.12.13 2018.01.08 2018.03.05
Aluminium 200 pa/l - - - -
Ammonium 0,50 mg/I <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Klorid 250 mg/l 3 2 3 2
Vezetéképesség 2500 uS om-* 450 430 510 507
20 °C-on
pH 6,5 és 9,5 - - - 7,66
Vas 200 Mg/l <20 <20 <20 <20
Mangan 50 pg/l <10 <10 <10 <10
Permanganat index (KOIps) 5,0 mg/l O2 0,8 0,96 1,28 0,84
Szulfat 250 mg/I - - - -
Natrium 200 mg/I - - - -
Telepszam 22 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 2 4 6 1
Telepszam 37 °C-on Nincs szokatlan valtozas szam/ml 1 8 1 2
Coliform baktériumok 0 szam/100 m| 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/100 ml 0 0 0 0
Keménység mn;l)r:.. 35500 mg/I CaO - - - -
Arzén 0,01 mg/l 0,0048 0,0052 0,0057 0,0052




