VIZEPSZOLG-94 KFT Laboratériuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH 4ltal NAH-1-1129/2015 szdmon akkredit4lt vizsgalolaboratérium.

Laboratdriumi sorszam: 2018/01289-01290
VIZSGALATI J EGYZOKONYV

KISKUNSAGI VIZIKOZMU-SZOLGALTATO KFT.
6400 Kiskunhalas, K8rési ut 5.
A minta jellege: szennyviz

A mintavétel idépontja: 2018.02.27.

A minta beérkezésének iddpontja: 2018.02.27.
A mintafeldolgozis kezdete: 2018.02.27. befejezése: 2018.03.07.
A mintavételt végezte:  a laboratorium képviseléje: Sebestyén Antal

A mintavétel modja: akkreditalt

Mintavétel helye: Fajsz, szennyviztisztito telep

Megrendel6:

11-12 h kéz6tt vett 3 pontmintabol képzett dtlagminta

| Minta laboratériumi azonositasa: 2018/01289 | 2018/01290 |
nyers tisztitott
| szennyviz szennyviz |
Minta helyszini azonositasa: e tlSZtltOt:[
gépirdcsu- | szennyviz
tdn mintavételi
csap

| pH érték | MSZ 1484-22:2009 | 7,47
Fajlagesglckiitmos MSZ EN 27888:1998 uS/em 1610 1345
vezetbképesség
Kémiai oxigénigény (KOIkr) | MSZ ISO 6060:1991 mg/l 685 62
Biokémiai oxigénigény LAB-1:1998 (egyedi
(BOI(5)) médszer) mg/l 42 1§
| Amménium-N MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 82 1,87
| Nitration MSZ 260-11:1971 mg/] <] 59
Osszes szervetlen nitrogén M.SZ 260_12:1987 mg/l 82 15,5

‘ (visszavont szabvany)
Osszes Nitrogén M.SZ 260“12:198? mg/l 134 24,9

| (visszavont szabvany)

| Osszes foszfor (P) MSZ 260-20:1980 mg/1 8,0 <0,05

| Szerves olddszer extrakt ]

| (SZOE) MSZ 1484-12:2002 mg/l 52 3.7
Osszes oldott anyag MSZ 260-3:1973 3. fejezet mg/1 855 830
Osszes lebegd anyag | MSZ 260-3:1973 4. fejezet mg/l 260 30

Megjegyzés:

A vizsgalati jelentéssel kapesolatos észrevétel a kézbesitéstdl szamitott 15 napon beliil tehets.

Ezen jelentést a vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében lehet lemésolni.

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdra vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.03.07.

1/1 oldal

e Jaip

Papp

Zoltanné
laboratériumvezetd



Vizépszolg-94 Kft. Laboratériuma mintavételi adatlap sorszama:
Kiskunhalas, Kéve 0t 41. oldalszam: 1/1
A NAH altal NAH-1-1129/2015 sz4mon akkreditalt vizsgalélaboratérium.,

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
SZENNYVIZ, SZENNYVIiZISZAP

MSZ EN 1SO 19458:2007 Vizminéség. Mintavétel mikrobiolégiai vizsgalatokhoz

MSZ ISO 5667-10:1995 Vizminéség. Mintavétel, A szennyvizbdl végzett mintavétel elbirdsaj

MSZ EN ISO 5667-13:2012 Vizminéség, Mintavétel, A szennyviztisztit6 és vizkezeld miivek iszapjainak mintavételi iranyelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvany) Vizmindség. Mintavétel. A vizminték tartésitasénak és kezelésének irdnyelvei
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Parhuzamos mintavétel tértént (aldhtzni): igen nem '

Pérhuzamos mintavétel célja: belsé ellendrzes
egyeb-megnevezni

A mintavétel: akkreditalt[5 , @ ] nem akkreditalt
A mintavételt végezte: . SE L o7\ ASNERWN ‘11—(— ..........................

Vizsgaland6 paraméterek: G Aree? g C[»Qr_ y /f? G‘,N( M ‘{ﬁ

Szennyviz helyszini vizsgélata:

T
mért jellemz8/mértékegysége mennyisége | mennyisége | mérési modszer
hoémérséklet °C MSZ 260-2:1955 1.fejezet

0 MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l MSZ EN 25814:1998
(visszavont szabvin
fajlagos elektromos MSZ EN 27888:1998
vezetdképesség uS/cm
aktiv klor mg/l
L

A minta laboratériumi azonGsité $Zama: .,
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A minta laborat6riumba f;rl;c?(zé.%ének ideje: 2018

A mintat atvette: ..








































